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Внешний блок кондиционера
4кВт, 230В Внутренний блок кондиционера

230В
Внутренний блок кондиционера
230В

Внутренний блок кондиционера
230В

Теплый пол
456Вт, 230в

Теплый пол
352Вт, 230в

Теплый пол
325Вт, 230в

гр.1в

гр.1.1в гр.1.2в

гр.1.3в

гр.1с

гр.2с

гр.3с

Межблочные связи

ВВГнг(А)-LS 4х1,5

Межблочные связи

ВВГнг(А)-LS 4х1,5
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Стальная полоса 5х40мм

Шина РЕ ВРУ

Контур повторного заземления

Жилы РЕ

питающих

кабелей

Примечание:

Присоединение всех проводников к ГЗШ выполнить болтовыми.

Соединения контура заземления выполнить сваркой.

Соединения заземляющих защитных проводников должны быть

доступны для осмотра.
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)-
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Трубы ХВ, ГВ и К
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16

В
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)-
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S
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T
x
 1
х
6

КУП Ванна, душевой
поддон

Душевая/ПУИ

КУПВВГнг(А)-LS-(1х6)

PE

ВВГнг(А)-LS-(1х4)

(для остальных КУП схема аналогична)
Дополнительная система уравнивания потенциалов
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Вертикальный

заземлитель

Вертикальный

заземлитель

Вертикальный

заземлитель

Стальная

полоса 5х40

Стальная

полоса 5х40

Стальная

полоса 5х40

Вертикальный

заземлитель

Вертикальный

заземлитель

Вертикальный

заземлитель

КУП

Примечание:

1. Контур повторного заземления выполнить стальной полосой 5х40мм. Полосу уложить на

отметку -0,7м от спланированного уровня земли. На расстоянии 1м от фундамента.

Стальную полосу соединить сваркой с тремя вертикальными заземлителями. Вертикальные

заземлители выполнить из стального уголка 40х40х5, длиной 3м.

2.Контур подсоединить к заземляющей шине ВРУ стальной полосой с сечением 5х40кв.мм.

Соединение с ГЗШ выполнить болтовыми, соединение с контуром заземления - сварным.

3. Место сварки покрыть битумным лаком.

4. В качестве молниеприемника выступает металлическая крыша из оцинкованной стали

соединенная с металлическим каркасом здания.
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Расцепитель, А

Номинальный ток, А

длина линии до удал. ЭП,м -

Марка и сечение проводника-

Маркировка линии- потери напряжения,%
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Номинальная мощность, кВт

Номер по плану

Условное обозначение на плане

Электроприемник

(общая длина,м)-способ прокладки

Расчетный ток, А

A
~380/220

C

PE

N

B

Ввод 380В

ВРУ Ру 15,00 кВт Рр 15,00 cosφ 0,92 Iр 24,80 А

А

1
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В
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- - - - - - - - -
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- - 3,66 2,04 2,02 2,02 38,28 2,53 2,53
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Номинальная мощность, кВт

Номер по плану

Условное обозначение на плане
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Wi-Fi

роутер

Шит СКС
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мм

мм

мм

Розетка компьютерная

встраиваемая Werkel RJ45,

цвет черный - 2 шт

Розетка выдвижная встраиваемая

Mebax 3 розетки 2 USB и RJ-45

373x103 мм с заземлением цвет

серебро металлическое (Зона ТВ)

- 2 шт

Формат А3

План расположения оборудования
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Р
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Формат А3

Поз.
Наименование и техническая характеристика оборудования и

материалов

Тип, марка оборудования.
Обозначения документа и
опросного листа

Код
оборудования,изде
лия, материала

Завод- изготовитель
Ед.

измерения
Количеств
о

Масса
единицы, кг Примечание

 Оборудование:

1.1 Щит распределительный пластиковый Эра шт 1

1.2 Wi-Fi роутер Торговая сеть шт 1

1.3 Кабель витая пара cat.5e UTP 4x2x0.52 Торговая сеть м 100

1.4 Коннектор RJ45 Торговая сеть шт 4

1.5 Патч-корд U/UTP cat.5e LSZH медь 2.0м серый Торговая сеть шт 4

1.6 Розетка компьютерная встраиваемая Werkel RJ45, цвет черный Торговая сеть шт 2

1.7
Розетка выдвижная встраиваемая Mebax 3 розетки 2 USB и RJ-45 373x103 мм
с заземлением цвет серебро металлическое (Зона ТВ) Торговая сеть шт 2

Спецификация оборудования,
 изделий и материалов.
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ДатаПодп.№ докЛистКол.учИзм.
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+3,800* на чердак

2
0
0

+0,000

Ст.К1-1

∅110

-0.550

Для

подкл.

мойки

∅50

0,02

К1 D 110 подзем.

в теплоизоляции

 ППУ 30 мм

Аэратор

∅100

+0,000

-0.550

-0.800

К1 D 110 подзем.

в теплоизоляции

 ППУ 30 мм

Выпуск К1 в систему

канализации

+0,000

+0,000

Схема системы К 1 на отм. 0,000

Ввод В1-1
Труба ПЭ 32 питьевая
ГОСТ 18599-2001
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∅25х4,2
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Ввод В1-1
Труба ПЭ 32 питьевая
ГОСТ 18599-2001

Место установки
счетчика хвс Dy15,Py16

В1 Dy 15

В1 Dy 25
В1 Dy20 подзем.

в теплоизоляции
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Т3 Dy 15

СТ4

СТ5

План системы Т3 на отм. 0,000

Водонагреватель

V100 литр.

Т3 Dy20 подзем.

в теплоизоляции
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ТЗ Dy 20
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План системы К 1 на отм. 0,000

Ст.К1-1

∅100
выпуск

К1-1

∅100

К1

∅50

К1 Dy 100 подзем.

в теплоизоляции

 ППУ 30 мм

К1

∅50
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∅100

L300
+2,490*

+1,800*

Зонт кухонный*

выше кровли

на 0,7м

ЗК
∅100

Схема В2

гибкий

возд.ф100  В1

VKK100Т

выше кровли

на 0,7м

ЗК

∅100

+2,450*

Схема В1

К1 ВALLU на 3 комнаты

BA3OI-FM/out-21HN8/EU

+2,800*

+2,950*

Жидк. ∅6.35

Газ ∅12.7

систему  канализации 

Место врезки в 

через сифон

0,01

Ø16 дрен.шланг

Ø16 дрен.шланг
Ø16 дрен.шланг

 К1.1 Внутренний  блок

BSUI-FM/in-07HN8/EU
 К1.2 Внутренний  блок
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План системы вентиляции

В2

∅100

ПЕ

КИВ-125

на отм.+1,700
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КИВ-125
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План системы кондиционирования
К1 ВALLU на 3 комнаты 

∅ж1/4

∅г3/8

(15 м2 + 15 м2 + 35 м2) BA3OI
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